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2019 年消防工程师《技术实务》精选讲义

第三章 建筑分类与耐火等级

第一节 建筑分类

一、按使用性质分类

按建筑使用性质，可分为民用建筑、工业建筑及农业建筑。

（1）民用建筑。

民用建筑分类 细分 防火要求

居住建筑
住宅建筑 按住宅建筑

非住宅类居住建筑（如宿舍、公寓）
按公共建筑

公共建筑

表 2-3-1 民用建筑的分类

名称
高层民用建筑

单、多层民用建筑
一类 二类

住宅

建筑

建筑高度 h＞54m

建筑高度

27m＜h≤

54m

建筑高度 h≤27m

包括设置商业服务网点（设置在首层或首层及二层，且分隔单元建筑面积≤300 ㎡）

的住宅

公共

建筑

1．建筑高度 h＞50m 的公共建筑

2．建筑高度 h＞24m 部分，任一楼层

建筑面积大于 1000 ㎡的商店、展览、电

信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能

除一类高层公

共建筑外的其

他高层公共建

筑

1．建筑高度大于

24m 的单层公共建

筑

2．建筑高度 h≤
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组合的建筑

3．医疗建筑、重要公共建筑、独立建

造的老年人照料设施

4．省级及以上的广播电视和防灾指挥

调度建筑、网局级和省级电力调度建筑

5．藏书超过 100 万册的图书馆、书库

24m 的其他公共建

筑

例：下列建筑中，属于一类高层民用建筑的有（ ）。 （2018 真题）

A．建筑高度为 26m 的病房楼

B．建筑高度为 32m 的员工宿舍楼

C．建筑高度为 54m 的办公楼

D．建筑高度为 26m、藏书量为 120 万册的图书馆建筑

E．建筑高度为 33m 的住宅楼

233 网校答案：ACD

补充：裙房
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二、按建筑结构分类（主要承重构件）

按建筑结构形式和建造材料构成可分为木结构、砖木结构、砖与钢筋混凝土混合结

构(砖混结构)、钢筋混凝土结构、钢结构、钢与钢筋混凝土混合结构(钢混结构)等。

三、按建筑高度分类

单、多层 高层 超高层

住宅 h≤27 h＞27
h＞100

公共、工业 h≤24 h＞24

第二节 建筑材料的燃烧性能及分级

一、建筑材料燃烧性能分级

燃烧性能等级 名 称

A 不燃材料（制品）

B1 难燃材料（制品）

B2 可燃材料（制品）

B3 易燃材料（制品）

二、建筑材料燃烧性能等级的附加信息和标识
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示例：GB 8624 B1（B-s1，d0，t1），表示属于难燃 B1 级建筑材料及制品，燃烧性能

细化分级为 B 级，产烟特性等级为 s1 级，燃烧滴落物／微粒等级为 d0 级，烟气毒性等级

为 t1 级。

例：根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624－2012，建筑材料及制品性能等级标

识 GB8624B1（B－S1，d0，t1）中，t1 表示（ ）等级。（2016 真题）

A．烟气毒性 B．燃烧滴落物/颗粒

C．产烟特性 D．燃烧持续时间

233 网校答案：A

第三节 建筑构件的燃烧性能和耐火极限

建筑构件主要包括建筑内的墙、柱、梁、楼板、门、窗等。建筑构件的耐火性能包括燃

烧性能和耐火极限。

材料燃烧性能 构件 在空气中受到火烧或高温作用时 举例

A 不燃 不燃 不起火、不微燃、不炭化
钢材、混凝土、砖、石、砌块、

石膏板

B1 难燃 难燃 难起火、难微燃、难炭化，当火源 沥青混凝土、经阻燃处理后的
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移走后燃烧或微燃立即停止 木材、塑料、水泥刨花板、板

条抹灰墙

B2 可燃 可燃
立即起火或微燃，且火源移走后仍

继续燃烧或微燃

木材、竹子、刨花板、保丽板、

塑料

B3 易燃

二、建筑构件的耐火极限

（一）耐火极限的概念

h:耐火试验

时，从受到火

的作用时至

失去（或） 指标

承载能力 在一定时间内抵抗垮塌的能力

完整性 在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力

隔热性 在一定时间内使其背火面温度不超过规定值的能力

例：在标准耐火试验条件下，对一墙体进行耐火极限试验，试验记录显示，该墙体在受火作

用至 0.50h 时粉刷层开始脱落，受火作用至 1.00h 时背火面的温度超过规定值，受火作

用至 1.20h 时出现了穿透裂缝，受火作用至 1.50h 时墙体开始垮塌。该墙体的耐火极限

是（ ）h。（2015 真题）

A． 1.0 B． 0.5

C． 1.2 D． 1.5

233 网校答案：A

例：在标准耐火试验条件下对 4 组承重墙试件进行耐火极限测定，实验结果如下表所示，

表中数据正确的试验序号是（ ）。 （2017 真题）

序号 承载能力（min） 完整性（min） 隔热性（min）

1 130 120 115

2 130 135 115

3 115 120 120

4 115 115 120

A．序号 2 B．序号 1 C．序号 3 D．序号 4

233 网校答案：B

第四节 建筑耐火等级要求

一、建筑耐火等级的确定

在防火设计中，建筑整体的耐火性能是保证建筑结构在火灾时不发生较大破坏的根本，

而单一建筑结构构件的燃烧性能和耐火极限是确定建筑整体耐火性能的基础。建筑耐火等级

是由组成建筑物的墙、柱、楼板、屋顶承重构件和吊顶等主要构件的燃烧性能和耐火极限决

定的，共分为四级。
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构件名称
耐火等级（工业建筑）

一级 二级 三级 四级

墙

防火墙 3.00 3.00 3.00 3.00

承重墙 3.00 2.50 2.00 0.50

楼梯间、前室的墙，电梯井的墙 2.00 2.00 1.50 0.50

疏散走道两侧的隔墙 1.00 1.00 0.50 0.25

非承重外墙、房间隔墙 0.75 0.50 0.50 0.25

柱 3.00 2.50 2.00 0.50

粱 2.00 1.50 1.00 0.50

楼板 1.50 1.00 0.75 0.50

屋顶承重构件 1.50 1.00 0.50 可燃性

疏散楼梯 1.50 1.00 0.75 可燃性

吊顶（包括吊顶搁栅） 0.25 0.25 0.15 可燃性

构件名称
耐火等级（民用建筑）

一级 二级 三级 四级

墙

防火墙 3.00 3.00 3.00 3.00

承重墙 3.00 2.50 2.00 0.50

非承重外墙 1.00 1.00 0.50 可燃性

楼梯间、前室的墙，电梯井的墙，

住宅单元之间的墙和分户墙
2.00 2.00 1.50 0.50

疏散走道两侧的隔墙 1.00 1.00 0.50 0.25

房间隔墙 0.75 0.50 0.50 0.25

柱 3.00 2.50 2.00 0.50
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粱 2.00 1.50 1.00 0.50

楼板 1.50 1.00 0.50 可燃性

屋顶承重构件 1.50 1.00 0.50 可燃性

疏散楼梯 1.50 1.00 0.50 可燃性

吊顶（包括吊顶搁栅） 0.25 0.25 0.15 可燃性

耐火等级 主要构件要求（民用建筑）

一级 都是不燃烧体

二级 除吊顶为难燃烧体外，其余都是不燃烧体

三级
除吊顶和房间隔墙为难燃烧体外，民用建筑的屋顶承重构件还可以采用可燃烧

体（工业为难燃），其余都是不燃烧体

四级 除防火墙体为不燃烧体外，其余构件可采用难燃烧体或可燃烧体

建筑材料 燃烧性能

建筑构件 燃烧性能 耐火极限

建筑 耐火等级

对于甲、乙类生产或储存的厂房或仓库，由于其生产或储存的物品危险性大，因此这类

生产场所或仓库不应设置在地下或半地下。

一些性质重要、火灾扑救难度大、火灾危险性大的民用建筑，还应达到最低耐火等级要

求，如地下或半地下建筑（室）和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级；单、多层重要公

共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。

例：建筑物的耐火等级由建筑主要构件的（ ）决定。（2017 真题）

A．燃烧性能

B．耐火极限

C．燃烧性能和耐火极限

D．结构类型

233 网校答案：C

例：某总建筑面积为 900 ㎡的办公建筑，地上 3 层，地下 1 层，地上部分为办公用房，地

下一层为自行车库和设备用房，该建筑地下部分最低耐火等级为（ ）。（2017 真题）

A．二级

B．一级

C．三级

D．四级



233 网校（www.233.com）面向建筑工程、金融财会、职业资格等考证人群，

开展多行业、多领域的在线教育业务，提供视频课程、报考指导、免费题

库等考试培训服务。

考证就上 233 网校 APP
报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

233 网校答案：B
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